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亘理地区行政事務組合 管理者　山田周伸

要求水準書（ P2： 照明） に記載の「必要に応じて明るさセンサを
設置し、明るさ検知制御を行う」 場合 、「 タイマースケジュール
機能を有すること」 とありますが、使用する機器によりその機能が
ない場合、必須と考えなくてよろしいでしょうか。

ZEBの性能を確保する範囲内として提案ください。

提案書作成の参考として、過年度のエネルギー使用量・施設メンテ
ナンス保守費用ご提供は可能でしょうか。

質 問 事 項 回 答 内 容

ZEB化可能性調査時に作成した「令和4年度エネルギー使用量」をご
活用ください。
※資料１参照

工事期間中、消防庁舎敷地内に現場事務所設置スペースおよび構内
の駐車場（管理者用の数台）の借用は可能でしょうか。

事務所設置スペースを含め、普通乗用車4台分程度のスペースは確保
可能です。
ただし、訓練期間中の４月から８月までは、駐車場の一部が使用で
きませんので、使用時期に応じて協議します。
※資料２参照

岩沼消防庁舎ZEB化改修事業
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３

４

５

工事期間中に使用する工事用の電気、水道の使用は可能でしょう
か。

本事業に必要となる工事用として、電気、水道は使用可能です。

機器搬出入に伴う楊重車両の設置など一時的な車庫前車両スペース
の使用は可能でしょうか。

楊重車両のサイズや駐車位置、作業期間などの情報について、予め
提出していただければ対応可能です。

各種様式のうち「 様式２ （ 共同企業体協定書 ）」は参考様式と
して、提出においては任意の様式を用いることでよろしいでしょう
か。

特定建設工事共同企業体協定書の甲型または乙型に準じた様式で、
提出してください。
※資料３参照（乙型参考様式）

質 問 に 対 す る 回 答 書
令和 7 年 1 月 28 日
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